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230 VAC
In1

In2

In3

In4

Com

A1

A2

Comando  Apertura DDI
Bobina di sgancio

12 - 14 per Lancio corrente
12 - 11 per Minima tensione

Comando  Rincalzo
Bobina di sgancio
22 - 24 per Lancio corrente
22 - 21 per Minima tensione

Comando Chiusura DDI
motorizzato

RS485
A3

A4

-24 VDC

+24 VDC

Opzione

BFI 016

BFI 16  Schema di installazione di principio
                         DDI   Interruttore Motorizzato

Comando Apertura DDI
Motorizzato

Nota : Parametro 1.20 
Settare su RL1B

DGI

Aux 1

RINCALZO  ( Minima tensione)

Aux 1

Protezione 59N Esterna

Alimentazione ausiliari 230 VAC

Aux 2

Rete  MTLato BT

A1

A2A4B4

Aux A Aux B
Derivare da alimentazione 
come da specifica interruttore


